
採水年月日： 結果報告日：

観測井戸No.1 観測井戸No.2

（下流） （上流）

1 アルキル水銀化合物 検出されないこと ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 1 アルキル水銀化合物 検出されないこと ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず

2 総水銀 ０．０００５　ｍｇ／Ｌ ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 2 総水銀 ０．０００５　ｍｇ／Ｌ ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず

3 カドミウム及びその化合物 ０．００３　ｍｇ／Ｌ ０．００１　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 3 カドミウム及びその化合物 ０．０１　ｍｇ／Ｌ ０．００１　ｍｇ／ｌ 検出せず

4 鉛及びその化合物 ０．０１　ｍｇ／Ｌ ０．００５　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 4 鉛及びその化合物 ０．１　ｍｇ／Ｌ ０．００５　ｍｇ／ｌ 検出せず

5 六角クロム化合物 ０．０５　mg／Ｌ ０．０４　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 5 有機燐 検出されないこと ０．０５　ｍｇ／ｌ 検出せず

6 砒素及びその化合物 ０．０１　mg／Ｌ ０．００１　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 6 六角クロム化合物 ０．０５　mg／Ｌ ０．０４　ｍｇ／ｌ 検出せず

7 シアン化合物 検出されないこと ０．０１　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 7 砒素及びその化合物 ０．０５　mg／Ｌ ０．００１　ｍｇ／ｌ 検出せず

8 ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 8 シアン化合物 検出されないこと ０．０１　ｍｇ／ｌ 検出せず

9 トリクロロエチレン ０．０１　ｍｇ／Ｌ ０．００２　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 9 ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず

10 テトラクロロエチレン ０．０１　ｍｇ／Ｌ ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 10 トリクロロエチレン 　０．1　ｍｇ／Ｌ ０．００２　ｍｇ／ｌ 検出せず

11 ジクロロメタン ０．０２　ｍｇ／Ｌ ０．００２　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 11 テトラクロロエチレン ０．１　ｍｇ／Ｌ ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず

12 四塩化炭素 ０．００２　ｍｇ／Ｌ ０．０００２　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 12 ジクロロメタン ０．２　ｍｇ／Ｌ ０．００２　ｍｇ／ｌ 検出せず

13 １，２－ジクロロエタン ０．００４　ｍｇ／Ｌ ０．０００４　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 13 四塩化炭素 ０．０２　ｍｇ／Ｌ ０．０００２　ｍｇ／ｌ 検出せず

14 １，１－ジクロロエチレン ０．１　ｍｇ／Ｌ ０．００２　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 14 １，２－ジクロロエタン ０．０４　ｍｇ／Ｌ ０．０００４　ｍｇ／ｌ 検出せず

15 １，２－ジクロロエチレン ０．０４　ｍｇ／Ｌ ０．００４　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 15 １，１－ジクロロエチレン １　ｍｇ／Ｌ ０．００２　ｍｇ／ｌ 検出せず

16 １，１，１－トリクロロエタン １　ｍｇ／Ｌ ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 16 シス１，２－ジクロロエチレン ０．４　ｍｇ／Ｌ ０．００４　ｍｇ／ｌ 検出せず

17 １，１，２－トリクロロエタン ０．００６　ｍｇ／Ｌ ０．０００６　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 17 １，１，１－トリクロロエタン ３　ｍｇ／Ｌ ０．０００５　ｍｇ／ｌ 検出せず

18 １，３－ジクロロプロペン ０．００２　ｍｇ／Ｌ ０．０００２　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 18 １，１，２－トリクロロエタン ０．０６　ｍｇ／Ｌ ０．０００６　ｍｇ／ｌ 検出せず

19 チウラム ０．００６　ｍｇ／Ｌ ０．０００６　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 19 １，３－ジクロロプロペン ０．０２　ｍｇ／Ｌ ０．０００２　ｍｇ／ｌ 検出せず

20 シマジン ０．００３　ｍｇ／Ｌ ０．０００３　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 20 チウラム ０．０６　ｍｇ／Ｌ ０．０００６　ｍｇ／ｌ 検出せず

21 チオベンカルブ ０．０２　ｍｇ／Ｌ ０．００２　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 21 シマジン ０．０３　ｍｇ／Ｌ ０．０００３　ｍｇ／ｌ 検出せず

22 ベンゼン ０．０１　ｍｇ／Ｌ ０．００１　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 22 チオベンカルブ ０．２　ｍｇ／Ｌ ０．００２　ｍｇ／ｌ 検出せず

23 セレン及びその化合物 ０．０１　ｍｇ／Ｌ ０．００１　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 23 ベンゼン ０．１　ｍｇ／Ｌ ０．００１　ｍｇ／ｌ 検出せず

24 １，４－ジオキサン 　０．０５ ｍｇ／Ｌ  ０．００５　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 24 セレン及びその化合物 ０．１　ｍｇ／Ｌ ０．００１　ｍｇ／ｌ 検出せず

25 塩化ビニルモノマー 　０．００２ ｍｇ／Ｌ  ０．０００２　ｍｇ／ｌ 検出せず 検出せず 25 １，４－ジオキサン 　０．５ ｍｇ／Ｌ  ０．０５　ｍｇ／ｌ 検出せず

26 ダイオキシン類 １ ｐｇ-ＴＥＱ／Ｌ － 0.000051ｐｇ-ＴＥＱ／Ｌ 0.000023pg-TEQ/L 26 ほう素及びその化合物 １０ ｍｇ／Ｌ  ０．１　ｍｇ／ｌ ０.２

27 ふっ素及びその化合物 ８ ｍｇ／Ｌ  ０．０５　ｍｇ／ｌ ０.１３

28 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 １００ ｍｇ／Ｌ  ０．１　ｍｇ／ｌ ２.６

29 水素イオン濃度 ５．８～８．６ － ７.６

30 生物化学的酸素要求量 ２０ ｍｇ／Ｌ  １．０　ｍｇ／ｌ ２.５

31 化学的酸素要求量 ２０ ｍｇ／Ｌ  １．０　ｍｇ／ｌ ４.４

32 浮遊物質量 ４０ ｍｇ／Ｌ  １．０　ｍｇ／ｌ 検出せず

33 鉱油類含有量 ３ｍｇ／Ｌ  １．０　ｍｇ／ｌ 検出せず

34 動植物油脂類含有量 ５ ｍｇ／Ｌ  １．０　ｍｇ／ｌ 検出せず

35 フェノール類含有量 ０．５ ｍｇ／Ｌ  ０．００５　ｍｇ／ｌ 検出せず

36 銅含有量 １ ｍｇ／Ｌ  ０．０１　ｍｇ／ｌ 検出せず

37 亜鉛含有量 １ ｍｇ／Ｌ  ０．０１　ｍｇ／ｌ 検出せず

38 溶解性鉄含有量 ５ｍｇ／Ｌ  ０．０１　ｍｇ／ｌ ０.０６

39 溶解性マンガン含有量 ５ｍｇ／Ｌ  ０．０１　ｍｇ／ｌ 検出せず

40 クロム含有量 ０．５ｍｇ／Ｌ  ０．０５　ｍｇ／ｌ 検出せず

41 大腸菌群数 ３，０００個／cm3 ０個／cm3 ９

42 窒素含有量 １２０ｍｇ／Ｌ ０．１　ｍｇ／ｌ ９.１

43 燐含有量 １６ｍｇ／Ｌ ０．０１　ｍｇ／ｌ 検出せず

44 ダ イ オ キ シ ン 類 10 ｐｇＴＥＱ／Ｌ － ０.０００１７

項　　　目 基　準　値 ※定量下限値 放流水

※　「検出せず」とは、定量下限値を下回ることを指します。

Ｎｏ． 項　　　目 基　準　値 ※定量下限値 Ｎｏ．

水質検査結果　（年１回検査項目） 令和4年7月25日 令和4年8月9日

観測井戸　（基準省令第１条第２項第１０号ロに規定されている地下水等検査項目） 放流水　（基準省令第１条第２項第１４号に規定されている排水基準等）


